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　ケーブルラック  平面図  S=1/100　

1L 受電盤

1L VCT盤

No.1 変圧器 1次盤

No.
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27

30

盤     名     称

1L 母線連絡盤

2L 母線連絡盤

No.2 変圧器 1次盤

2L VCT盤

2L 受電盤

No.1  変圧器盤

No.2  変圧器盤

No.1  TR2次盤

No.1 高圧饋電盤2 ／ No.1 発電機連絡盤

No.1 高圧饋電盤1

No.1 高圧饋電盤3 ／ No.1 高圧饋電盤4

No.1 高圧饋電盤5 ／ No.1 高圧饋電盤6

EVT／ No.1  母線連絡盤 

EVT／ No.2  母線連絡盤 

No.2 高圧饋電盤5 ／ No.2 高圧饋電盤6

No.2 高圧饋電盤3 ／ No.2 高圧饋電盤4

No.2 高圧饋電盤2 ／ No.2 発電機連絡盤

No.2 高圧饋電盤1

No.2  TR2次盤

所内変圧器盤

保護継電器盤

特高監視盤

保護継電器盤

直流電源装置（受変電用）

電力監視  RS-A-2 E-11M-6

　盤配置  平面図  S=1/100　

（電力会社支給品）
電力量計収納盤
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　ケーブルピット  平面図  S=1/100　

電力監視  RS-A-2 E-11M-6

電力監視  RS-A-2 E-11M-6
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